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Verbrauchsentwicklung Gebdude Warmeverbrauch (Heiz-Ol)
Verbrauchsentwicklung Gebdude Warmeverbrauch (Erdgas)
Verbrauchsentwicklung Gebdude Stromverbrauch
Verbrauchsentwicklung Gebdude Wasserbedarf
Strassenbeleuchtung / Wasser- / Abwasserversorgung
GesamtEnergiekosten Neukirch

zuséatzliche CO?-Bilanz fur die Gemeinde
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Vergleich kommunaler Gebdaude mit den Durchschnittswerten :

Rechenhilfe Energieeffizienz Heizwarme

Gebdudetyp Energieverbrauch Be: oe |K t|G Zielwert |Dimension| Zielerreichung Gewichtung
1 |Verwattungsgebaude 11 £8.250| [KWh/a} 828|m* BGF 93 a5 S5 {KWhimea] 8% 9%
2 |Geb. f. wiss. Lehre und Forschung [ [KWhia} m* BGF 158 4 {KWhimfa)
3 |Krankenhduser {13 [kwhia} Planbett 276882 15.571 [KWhiPlanbey
4 |Schulen [ 82510 [An/a] 1.308|m* BGF 44 108 63 |pavhimia) 100% 12%
S |Schulen mé Turnhale 1 {knia] nF BGF 110 89 |(kwhima)
5 |Schulen m# Schwimmhale 0] [KWhia] ™ BGF 127 70 |{jWhimea)
7 |Kindertagesstatten i1 £0.053| fkvhia) 932|m* BGF 82 123 732 |[KAhimea) 100% 9%
8 |TumnhalieniSporthalien 31 112,080 [Kwn/a] 1.022|m* BGF 102 152 70 |[Ahimia) 45% 17%
S |Hallenbader I [k'Whia} m* Becke 2539 1.04¢ {KWh/m?a)
10 |Spertpiatzgebaude [0 {ki¥hia] ™ BGF 150 83 |pavnimea)
11 |Freibader m {KWh/a] m Beckd 237 32 |[wninFa)
12 |Freizetbader 2 [kh/a] n* Becks 2210 1372 |[KWhimea)
12 |Wohngebaude 12 200.000| [ikwh/a) 1.322|m" BGF 150 167 82 |[kwnimea) 20% 20%
14 |Gemeinschatisunterkinfie U] wn/a) ™ BGF 123 es |[kwhim®a)
15 |Jugendzentren 21 fkWhia} ™" BGF 110 48 {KWhimPaj
16 |Akentagesstatien, Alenzentren 2 {kwhia) m* BGF % 32 |whimea)
17 |Burger-. Dorfgemeinschafishauser 2 24800 [Kwhia) 84| m® BGF 21 152 74 |[KWhinta) 100% <
18 |Bauhofe 2 £0.590| [Kihia] 58| n* BGF 39 119 S7  |pawhima) 48% 8%
19 |Feuerwenren [0 £1.250| [Eahia) 202|m* BGF 127 144 88 |pawnima) 23% 8%
20 |Friechofsanlagen {11 {kWhia] m* BGF 108 2¢ {KWhin'a)
21 |Berufsschulen/Berufiche Schulen %1} [iihia} ™ BGF 93 28 |iewninta)
22 |Sonderschulen 0] 10.797| kiwh/a) 753|m* BGF 14 130 76 |[KAhimea) 100% 2%
23 [Museen 2 [kiWh/a] " BGF 120 S0 |fkiwhima)
24 |Bibtiotheken 21 {Kivhia] nF BGF 72 50 |kanimea)
25 |Stadthalien/Saalbauten 121 [KWhia] ™ BGF 126 69 |Kwhim®a]
25 | Aken- und Pfiegeheime 12 [KWhia) ™ BGF 152 80 |mwhimea)
27 |Volkshochschulen 21 [KWh/a] mF BGF 87 s | rinimea)
28 |Musikschulen 2 {Kivhia} nF BGF ES 57 |iKAhimea)
Summe Energieverbrauch 665.650
Gewichtete Zielerreichung as%
Rechenhilfe Energieeffizienz Elektrizitiat
2 yp Energie oBe Dim: Zielerreichung | Gewichtung
1 | baude 1 12.484] frh/al 639][m" BGF 20 20 10 |EWhim#a 52% 18%
| 2 |Geb.f wiss. Lehre und Forschung M whia) | Im*BGF | 70 15 |mwnimea)
3 o [KWhia] Pianbett 6.781 3337  |{kWhPlanbe
AT I 13.280| rnia) 1.906|[m* BGF 7 14 6 |mwhimea] 88%|  19%
5 |Schuten mit Tumhalie 1 [KWhiz] [m* BGF 13 5 |mWhimea)
6 |Schulen mit Schwimmhalle It KAh/a] [ BGF 19 9 |mwhs RaT RS
| 7 |Kindentagesstatten 0] 15624|mwniz) | o33|mBGF| 47 18 10 |mWhimea) TN 22%
s |Tumhallen/Sporthalten [ 8034 kwhia) | 1.044|[m" BGF 8 25 8 |whimia) 100% 11%
o |Hallensader {1 [K¥Whia] [m* Beck 731 264 |fAhimia]
10 |Sportplatzgebaude 1) I S I 22 6 |mwhim®z) =
11 |Freibader 2] fkAhial [m* Beck 107 25 |iawhimea)
12 |Freizeitoader 12 wnial | |imF Beck 1156 | 649 |pwhimea] :
12 [Wohngebaude 73] fKiWh/a) 1.324|[m7 BGF 0 21 s |mwhimea)
14 [Gemeinsc nfte y [KWhia] [m* BGF 27 17 |wnimea)
15 |Jugendzentren 12 fkin/aj {m® BGF 19 s |iwvhim®a)
16 |Altentagesstatten. Altenzentren 21 {kKWh/a] {m* BGF 23 9 [KWh/m7a]
17 |Brger-. Dorfgemeinschaftshauser 12 3.634] wwnial  854|[m" BGF 3 28 8 |mwhimeal 100% 5%
18 |Bauhofe 12 4800/ fravhia) 568|[m* BGF 8 18 6 |pwhim®a) 80% 7%
19 |Feuerwehren ) 8.471| (kWhia] 402|[m* BGF 21 22 5 |[(«Whina] 6% 12%
20 |Friedhefsanlagen i1 {KWhsa] [m* BGF 21 3 {KWh/m?a]
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen {1 {KWhia] [m* EGF 22 s |whim®a]
22 |Senderschulen 11 3.903| [Whia] 753|[m* BGF 5 14 7 AVhim®a] 100% 6%
23 |luseen 2! fkWhia} Im* BGF 64 4 {KWh/m?a]
24 |Bisliotheken 2] [kWn/a) [m* BGF 36 9 |fewhima)
25 |Stadthallen/Saalbauten 121 [KWhia] [ BGF 22 11 |[Whim#a] g
26 |Alten- und Pllegeheime 12 pAhia) [m* BGF 33 10 |kWhimea]
27 |Volkshochschulen 21 {KWhial [m*BGF 13 2 [KVh/m®a]
28 |Musikschulen 12 [K¥hia] [m* BGF 12 3 |ewhimea)

Summe Energieverbrauch

Gewichtete Zielerreichung




Vergleich kommunaler Gebaude mit den Durchschnittswerten :

Rechenhilfe Wassereffizienz

Gebaudetyp Wi verb h B oRe K t| G t| Zielwert | Di Zi G

1 [ver ebaude 1) 77.000[ [Liter7a] 639|m? BGF 121 196 75 |Literima 62%|  10%

2 |Geb f.wiss Letreund Forschung | [1] | |[Ltera] | 85 |Litema & et =l |
"3 |krankenhauser  |m|  |ittewa)| | sres2  |iite i < i
4 |Schu | 133000| fLitera) | 1.0 72 |utermaa R
| 5 |Schulen mit Turnhalle [1] - [Liter/a] 78 Liter/m?a =

6 |Schulen mit Schwimmhalie M i [Liter7a] 128 |Ltermea = SR s

7 |Kindertagesstatten st w-[—ﬁ' T 227.000 [Liter/a} ez | eew|  20%

8 |Turnhallen/Sporthallen 1 160 000| [Liter/a] 153 253 Liter/m?a 59% 21%

9 [Hallenbader m B 3 | 25709 Liter/m?a | S

5 1 m?Beckenfl. | | 7598 | 1719 |irenma | 3
i 2} 'iLﬂeriéj. ~|m?Beckenfi S 33388 | Literim?a |

13 |Wohngebaude _"; R T[~2‘j— Y [Liter/a] e 956 Lier/m?a %

14 |Gemeinschaftsunterkunfte ¥ ﬁ7[1] [Liter/a] R ol 614 | Liter/m?a s S

15 |Jugendzentren s [Liter7a] | Lterm@= | i el

16 |Attentagesstatten, Altenzentren | 2] IL L :

17 |Burger-, Dorigemeinschaftshauser | [2] | 53.000| [ 82 o 00w

18 |Bauhofe o 2} 68.000| [Liter/a) 120 5 Liter/m3a 96%

19 |Feverwehren M| 43.000| [Liter/a) 404|m? BGF 106 Literim?a %]
‘Ehgg;iedhofsanlagen B == [Liler};]w nr;?‘EéF ------ Liter/m?a
21 |Berufsschulen/Berufliche Schulen [Liter/a)] m? BGF ; 62 |Literima
22 [Sonderschuen ] 000| [Liter/a] | 753|m2BGF | 23| 1 74 |iterma | )
753 I;‘l’usee’ni Sl 5 [Liter/a) & m? BGF [ ¥ 58 o l:ilerlm“a“ . =
24 |Bibliotheken o i [Liter/a] m? BGF 47 Liter/m?a
25 |StadthallenSaalbauten fiwitenay | fmeser | | r | 7a utenmma | |
26 |Alten- und Pflegeheime [Liter/a] m® BGF 633 |Literma e | I
27 [Volkshochschuten - [Liter/z] ~ |m*BGF 87  |Literma
28 [luskschulen I EE2] I - 54 |uterimia i TRy

Summe Wasserverbrauch 778.000
Gewichtete Zielerreichung 86%

Erlauterung der Bewertung :

Die Neukircher Gebdude werden anhand der Verbrauchswerte mit gleichartigen Gebduden verglichen.
Die Kennwerte basieren auf den Daten von mehreren tausend Vergleichsgebauden.
Dabei wird in %-Angaben beurteilt, wie gut oder Energie verbrauchend die eigenen Gebaude sind.

Hierbei stellt die Bewertung 100% ein sehr gutes Ergebnis dar.
die Bewertung in unteren Prozentzahlen (0% bis 50-60 %) bedeuten einen Handlungsbedarf.

Die ehemalige Hauptschule wurde im Bereich "Sonderschulen" gefiihrt, damit ihr untypischer
Verbrauch, nicht die Aussagen zur Grundschule verfalscht.

Bei den Wohnhé&usern liegen die Verbrauche nicht vollsténdig vor.

Da die dort verwendeten Nachtspeicherheizungen untypische Verbrauchsergebnisse bewirken,
waren diese Angaben nicht reprédsentativ. Deswegen wurde eine baualterbedingte Bewertung
eingetragen. Diese représentiert den energetischen Zustand der 3 Geb&ude.

Die moglichen MaRnahmen sindim Weiteren beschrieben.



Heizolverbrauch der kommunalen Geb&dude in Neukirch von 2008-2011:

Heizol (1) Heizol (1) Heizol (1) Heizol (l)
Gebaudebezeichnung 2008 2009 2010 2011

Rathaus 6696 8251 6958 7352
Grundschule, Biicherei, vhs 9181 11771 9053 10492
alte Hauptschule 10942 11322 9945 13388
KindergartenHauptgeb&dude 7629 8953 6017 6530
Turn- und Festhalle 12794 15643 14220 14143
DGH Wildpoltsweiler 5095 6563 4953 4328
Feuerwehrgebaude mit Fahrzeughalle 4976 7288 5518 6355
Bauhof/Vereinsheim Musik 4271 6001 5248 6286
Leichenhalle 0 0 0 0

18000 Liter

16000 Liter

/\ == Rathaus
14000 Liter /
mm— hule, Bii i
12000 Liter / Grundschule, Biicherei, vhs

10000 Liter N/ == alte Hauptschule

8000 Liter Kindergarten
Hauptgebdude

6000 Liter e m—— ====Turn- und Festhalle

4008 Liter w==DGH Wildpoltsweiler

2000 Liter

«Feuerwehrgebdude mit
F
0 Liter il S e o e ahrzeUgha“e
Heizol (1) Heizol (1) Heizol (1) Heizél (1) Bauhof/Vereinsheim Musik
2008 2009 2010 2011

Begriindung / Empfehlungen fiir die Reduzierung des Wirmebedarfs :

Im Rathaus liegt ein zu hoher Verbrauch vor. MaBnahmen sind im KEM beschrieben.
Die Wohngebaude werden von den Mietern selber bezahlt.

Die Turnhalle sollte mittels Regelung und Nutzerverhalten optimiert werden.

Das Feuerwehrgebdude weist fiir sein Alter einen untypisch hohen Verbrauch auf.
Das Bauhofgebaude weist fiir sein Alter einen untypisch hohen Verbrauch auf.



Gasverbrauch der kommunalen Gebaude in Neukirch von 2008-2011:

Gebiude

iKindergartenNebengebaude

___Inhaltsverzeichnis und Vorwort

2009 2010

17867

2011

19087

Kindergarten
Nebengebaude

19200 kWh

19000 kWh

18800 kWh

18600 kWh

18400 kWh

18200 kWh

18000 kWh

17800 kWh

17600 kWh

17400 kWh

17200 kWh

2009

2010 2011

Kindergarten
Nebengebdude

Begriindung / Empfehlungen fiir die Reduzierung des Warmebedarfs :

Dem stark gestiegenen Verbrauch sollte nachgegangen werden.
Der Hausmeister sollte umgehen die Verbrauche wahrend des Nicht-Betriebs erfassen




Stromverbrauch der kommunalen Gebidude in Neukirch von 2008-2011:

Rathaus 14190 14316 14155 12484
Grundschule, Biicherei, vhs 17395 16850 15650 13280
alte Hauptschule 6683 3894 4108 3903
KindergartenHauptgebaude 9379 11129 11781 11735
KindergartenNebengebaude 3415 3899 5038 3889
Turn- und Festhalle 7961 1714 8747 8034
DGH Wildpoltsweiler 3145 3550 3595 3626
Feuerwehrgebdude mit Fahrzeughalle 6640 8081 7855 8471
Bauhof/Vereinsheim Musik 3950 4850 4800 4800
Leichenhalle 217 141 288 140
Friedhof
20000 kWh
18000 kWh
16000 kWh \ ———Rathaus
14000 kWh =====Grundschule, Blicherei, vhs
12000 kWh / alte Hauptschule
LOUODIRW - === Kindergarten
8000 KWh Hauptgebdude
\ «m Kindergarten
6000 kWh N\ Nebengebdude
- — — ====sTurn- und Festhalle
4000 kWh '

2000 kWh \V/

0 kWh T

Strom (kWh)  Strom (kWh)  Strom (kWh)  Strom (kWh)

2008 2009 2010

=====DGH Wildpoltsweiler

~=Feuerwehrgebdude mit
Fahrzeughalle

Begriindung / Empfehlungen fiir die Reduzierung des Strombedarfs :

Im Rathaus liegt ein leicht erhohter Verbrauch vor.
Der Verbrauch der Kindergarten ist auffallig hoch !

Der Verbrauch des Feuerwehrgebaudes ist auffallig hoch !
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AWasserverbrauch der kommunalen Gebiude in Neukirch von 2008-2011:

Wasser (m?) Wasser (m?3) Wasser (m?) Wasser (m3)

Wohngebaude Vogelherd
Wohngebiude Uhetsweiler 376 338 331 345
Wohngebaude Argenstr 56 41 27 26
Rathaus 49 50 56 77
Grundschule, Biicherei, vhs 206 147 127 133
alte Hauptschule 41 15 25 17
Kindergarten Hauptgeb3ude 135 141 160 165
Kindergarten Nebengebaude 58 67 70 62
Turn- und Festhalle 335 176 153 160
DGH Wildpoltsweiler 23 31 Zahler defekt 53
Feuerwehrgeb&ude / Fahrzeughalle 34 34 26 43
Bauhof/Vereinsheim Musik 69 61 68 68
Leichenhalle 22 90 17 23
Friedhof 59 49 55

400

=—=\Nohngebdude Vogelherd
350 \\ =
\% ====\Nohngebdude Uhetsweiler
300 A
("\\\ Wohngebéude Argenstr
250
‘““‘w == Rathaus

200 e \."'X
\\%mm Grundschule, Biicherei, vhs
B -
100
- M == Kindergarten Hauptgeb&dude
*“’*;% — .

T T T 1

alte Hauptschule

Kindergarten Nebengeb&ude

Wasser (m?) Wasser (m3) Wasser (m?) Wasser (m?) - Turn- und Eesthalle
2008 2009 2010 2011

Begriindung / Empfehlungen fiir die Reduzierung des Wasserbedarfs :

Die Turnhalle zeigt erh6hte Wasserverbrauchswerte.
Im Rathaus sollte der Wasserverbrauch zu Nicht-Betriebszeiten erfasst werden.
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Stromverbrauch Strassenbeleuchtung / Wasserver- /

Abwasserversorgung

Versorgungsbereich Strom (kWh)2010 Strom (kWh)2011
Strassenbeleuchtung 80222 81509
Wasserversorgung 57741 58835
Abwasserversorgung 42127 38887
90000
80000 Fr=m—=
70000
60000
50000
=== Strassenbeleuchtung
40000 ——— Wasserversorgung
- Abwasserversorgung
30000
20000
10000
0 T
Strom (kWh) Strom (kWh)
2010 2011

Begriindung / Empfehlungen fiir die Reduzierung des Strombedarfs :

Die Strassenbeleuchtung hat zwar typischeWerte, dies jedoch trotz Nachtreduzierung
und untypisch niedriger Lichtpunteanzahl.

Der steigende Verbrauch (trotz guter Kennwerte) bei Wasserund Abwasser kénnte
untersucht werden.

Die Leitungsverluste werden (in ihrer Ursache und Ort) erhoben.



Gesamtenergiebilanz / Energieeinsatz der Gemeindeversorgung :

LOTRAET ISR MR N T

Elektroheizungen unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt
Heizdl (kWh) 549860 653370 606980 555430
Gas (kwh) 0 5009 17517 15393

700000 kWh

600000 kWh

500000 kWh -

400000 kWh -  Gas (kWh)

300000 kWh - ® Heizo| (kWh)

H Elektroheizungen
200000 kWh -
100000 kWh -
0 kWh = T T
2008 2009 2010 2011

Stromart ____| 2008 SERGEIE. T EOGRTR Weenis T R ISR TR

Strom Liegenschaften 69920 65837 73449 66841

Strassenbeleuchtung 80222 81509
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Gesamt-CO?-Bilanz / CO?-Bilanz der Gemeindeversorgung :

B 7 [ T TR

B CO2-Emissionen aus Heizol

B CO2-Emissionen aus Erdgas

11 CO2-Emissionen aus Strom

1%

Im Jahr 2010 hat die Gemeinde ca. 356 Tonnen CO? emittiert.
Im Jahr 2011 hat die Gemeinde ca. 335 Tonnen CO? emittiert.

CO2 Emlsswnen 2011 335

Tonnen CO?

360

3557
350 +

345 -

340 -
335 =
330 -

 Tonnen CO?

325 -
320 -

CO? Emissionen 2010 CO? Emissionen 2011




Begehung der kommunalen Eigengebaude Ergebnisprotokoll :

Gebdaude Beschrieb Photo
DGH Wildpoldsweiler bauphysikalischer Mangel
durch Uberdammung oder Offnung beheben
dringend

Kindergarten (alt) Tirelemente teilw. undicht
Behebung durch Dichtungstausch

alle Geb&ude Die gefundenen Vereisungen machen einen bedeutenden
Anteil der Gesamtstromkosten der betroffenen Gebdude
aus.
Neubeschaffung.

Rathaus Liftungsanlage warten

Filtertausch / Stillegung

Verschiedene Boiler tberpriifen ob Energiesparstellung eingeschaltet
Bei alleinigem Putzbedarf Uberpriifung der Putzmittel
ob diese liberhaupt warmes Wasser brauchen ?

DGH / allgemein Thermostatventile auf "5"
Ein Grad Gebaudetemperatur = 6% Mehrenergieverbrauch

Wohnen Uhetsweiler Mieter haben diverse Konstruktionen verandert.
Leerstand Boiler und Heizmodi tGberprifen.

Fazit : Fiir alle Gebdude wiaren eine Vielzahl an Massnahmenn maglich, wie z.B.:

Heizungsregelung, Leuchtmitteltausch, Nutzerschulung, vielzahlige Dichtigkeiten...



Zukiinftige Energie- und Kosteneinsparung:

Da die mittelfristigen Energiepreise, vor allem im Strombereich steigen werden, ist weiterer Handlungsbedarf notwendig.
Alleine durch die Erhdhung der EEG-Umlage ist bereits schon 2011 mit héheren Strompreisen zu rechnen.

Auch auf dem Erdgasmarkt ist aus heutiger Sicht ( 2011) bereits schon eine Preissteigerung zu erkennen.

Diese Entwicklungen werden ohne Energieeinsparmallnahmen die zukiinftigen Haushalte noch stérker belasten.
Die Auswertungen und die Gebaudebegehungen zeigen, dass noch( weiter ) gréRere Potentiale vorhanden sind.

Handlungsempfehlungen:
. RegelméRige Hausmeisterschulungen mit Einfihrung von Dienst- und Betriebsanweisungen.
. Sténdige Untersuchung der Gebauden, vor allem bei den vom Energieverbrauch abweichenden Gebauden.

. Einstellen von Heizungsregelungen, Liftungsanlagen und Umwalzpumpen auf die tatséchlichen
Bedurfnisse und Heizungsanforderungen der Gebaude.

= Hydraulischer Abgleich (auch bei fehlender Brennwerttechnik und/oder Einrohrsystemen )

. Wéchentliches bzw. monatliches Energiecontrolling der energierelevanten Verbrauchsstellen mit
Dokumentation und Nachjustierung.

. Ablesung von Wé&rme-Strom-Wasser Ubers Wochenende (Leerstand)

. Ablesung von Wa&rme-Strom-Wasser vor und nach Veranstaltungen

. Weiter Vor-Ort-Begehungen mit Durchfihrung von Energiechecks / Energieausweise der Gebaude
. Alle éffentlichen Liegenschaften sollten mit ,Aufklebern zum Energie sparen® versehen werden

. Einbindung von Lehrern und Schilern in das kommunale Energiemanagement.

. Energieeffizientes Beschaffungswesen in der Verwaltung und in den Schulen.

- Energiekennwertbildung bei der Ortsverwaltung und beim Feuerwehrhaus .

= weitere ...

Energieagentur Bodenseekreis, Lindauerstr.11, 88046 Friedrichshafen, info@energieagentur-bodenseekreis.de



- N =- LI - - N = B ] - L - - "= 3 -

pruTsanien o Wk - K9kl ot

T Tt T L T R R T A oP @ﬁ}#paizﬂ,:!.:m:crﬁ.xﬁ
e B il ity VT Al A an s lem_tﬂm-r:‘_-ﬁﬂ o IR
T i B e L PRt Te | D e s i BRAnpiEe S g log b

Pyt 17 AR T e e b [ L e, o e rirag s r-.!-t{m.'.-'m o n BN T S A T el

C e gl b g w0 IS A OO S o S WA He caleg sl oL By o TG et e

T opitleitrag e
Saart - P T .- N N N - T I e -
B i e o o T I e AT R e ) -

R s X Lo LR el gh oIt I -ale-F?-.s.;, RGP it T =
il wadeeed OB e g aatsEs b natie L 058 B SR HPOD s

* e e g, | S, et 81 | el en Pl - el adt SIS

- el o] e N < T SRR IONG S AT 0 B el AR el -

i e e B TR S

sy, 408 |, o ol e BB B T e T B g e F -

e BgBE w7 Bue e sl e it EeTE. pmamsy e -
Sl P AR i GRS S, P U A5 e e N Tty o PR Dt Sy e pn T e e

AT A S S el T Nep g L F s AN Ry FET W TRt s

D5 Ly T B Bt o AL e, R e el W .

'
L

Py e o,

AR L s R e TR e e omyt ay ek

T I e TR e A R R i

e o= .
ST WS e s - W @t U . L U I



